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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 444/169/2017/U

Uzupetnia sprawozdanie z badan nr 444/169/2017 z dnia 19.05.2017
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Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Janowiec Koscielny 62
13-111 Janowiec Koscielny

Laktad Gospodarki Komunalnej w Janowcu Koécielnym

Data i godzina przyjecia prébki/ Stan w chwili przyjecia do laboratorium
12.05.2017, godz. 14:45/ bez zastrzeien

Data wykonania badan:
12.05.2017 - 30.05.2017

Oznaczenie probki:

444/169/17

Przedmiot badan:

woda przeznaczona do spozycia

Miejsce/ punkt pobrania:
SUW Iwany - kran w pomieszczeniu technologicznym

Data/ godz. pobrania:
12.05.2017 godz. 9:20
Temp. probki: 8,2 °C

Opakowanie:
butelka plastikowa

butelka sterylna

Prébka pobrana przez/ wg normy:
pracownika laboratorium/

*PN-ISO 5667-5:2003

Transport probek:
warunki chtodnicze

Temp. transportu: 2,5 - 3,0 °C

Lp. Badany parametr Jednostka Wynik dop:‘m;e“ Norma / Procedura badawcza
1 |* Odczyn pH - Tk 202 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
2 |*Przewodnosé uS/cm 416 = %718 <2500 PN-EN 27888:1999
3 |*Metnosé NTU 029k =012 <10 PN-EN ISO 7027:2003
4 |*Bawa mg Pt/ 0- % '3 - ”ie‘;’n‘:iv;fk’wyCh PN-EN ISO 7887:2012
5 |* Amonowy jon (NH,) mg/| <0,06 <0,50 PN-ISO 7150-1:2002
é |* Mangan Hg/l 740 k. 14,6 <50 ILB3b-12 wydanie 3 09.03.2016 .
7 |*lelazo ogélne ug/l 420~ & - 66 <200 PN-ISO 6332:2001
8 |* Azotany (NO3) mg/! 0886 + 0,125 <50 PN-82/C-04576.08
9 |*Azotyny (NO,) mg/I <0,033 s1.6 PN-EN 26777:1999
10 |*Chlorki mg/I Aok 08 <250 PN-ISO 9297:1994
11 |** siarczany mg/I 886 <250 PB-128 wyd. | zdn. 15.06.2011
12 |*Fluorki mall 0342 + 0044 <15 ',ﬁii?;miiﬂiizihoff:ﬁlécﬁ i
o | ool e
14 |*86d (Na) mg/| 1354 30 <200 PN-ISO 9964-1/Ak:1997
15 |* Arsen Hg/! <0,10 <10 PN-EN ISO 17294-2:2016
16 |*" Antymon pg/! <0,20 <5 PN-EN 1SO 17294-2:2016
17 |*" Chrom ug/l 017 % GO2 <50 PN-EN ISO 17294-2:2016
18 |*" Glin ug/! <10 <200 PN-EN ISO 17294-2:2016
19 |** Kadm g/l <0,10 <5 PN-EN ISO 17294-2:2016
20 |* Miedz mg/| 00013 + 0,0002 <20 PN-EN ISO 17294-2:2016
21 |** Nikiel ug/l 1.2 568 100 <20 PN-EN ISO 17294-2:2016
22 |* Otéw ug/l 076 + 0,08 <10 PN-EN ISO 17294-2:2016
23 |*" selen Hg/l <0,10 <10 PN-EN ISO 17294-2:2016

Druk KJ-XXXIV/1-ILB wyd. V/2 z dnia 24.06.201ér.

Laboratorium Badawcze INTERLABO
A. Tomaszewski, M. Tomaszewski Sp. j.
e-mail: info@interlabo.pl
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