POWIATOWY INC

HK.4022.2.137.KW.2018 Nidzica dn.04.06.2018r.

OCENA JAKOSCI WODY

Probka wody czystej pobranej w dniu
07.05. 2018 r.

Janowiec Koscielny— wodociag sieciowy, hydrofornia - woda czysta

w/g Sprawozdanie z badan nr 511/202/2018

Jakos¢ wody w zakresie zbadanych wskaznikéw fizyko-chemicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym

W zakresie zbadanych wskaznikow mikrobiologicznych odpbwiada
wymaganiom sanitarnym

Oceng jakosci wody wydano w oparciu o zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (tj.Dz.U. z2017r, poz.2294)
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HK.4022.2.141.KW.2018 Nidzica dn.04.06.2018r.

OCENA JAKOSCI WODY

Probka wody czystej pobranej w dniu
07.05. 2018 r.

Powierz — wodociag sieciowy, hydrofornia - woda czysta

w/g Sprawozdanie z badan nr 515/202/2018

Jakos¢ wody w zakresie zbadanych wskaznikow fizyko-chemicznych nie
odpowiada wymaganiom sanitarnym ze wzgledu na przekroczony parametr
Mangan -75,0 pg/l

W zakresie zbadanych wskaznikéw mikrobiologicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym

Oceng jakosci wody wydano w oparciu o zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (tj.Dz.U. z2017r, poz.2294)
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HK.4022.2.142. KW.2018 Nidzica dn.04.06.2018r.

OCENA JAKOSCI WODY

Probka wody czystej pobranej w dniu
24.05. 2018 r.

Powierz — wodociag sieciowy, hydrofornia - woda czysta

w/g Sprawozdanie z badan nr 748/267/2018

Jakos¢ wody w zakresie zbadanych wskaznikow fizyko-chemicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym

Oceng jakosci wody wydano w oparciu o zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (tj.Dz.U. z2017r, poz.2294)
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HK.4022.2.138.KW.2018 Nidzica dn.04.06.2018r.

OCENA JAKOSCI WODY

Probka wody czystej pobranej w dniu
07.05. 2018 r.

Bielawy — wodociag sieciowy, hydrofornia - woda czysta

w/g Sprawozdanie z badan nr 513/202/2018

Jako$¢ wody w zakresie zbadanych wskaznikow fizyko-chemicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym

W zakresie zbadanych wskaznikow mikrobiologicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym

Oceng jakosci wody wydano w oparciu o zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (tj.Dz.U. z2017r, poz.2294)
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HK.4022.2 TA0°KW 2018 Nidzica dn.04.06.2018r.

OCENA JAKOSCI WODY

Probka wody czystej pobranej w dniu
07.05. 2018 r.

Safronka — wodocigg sieciowy, hydrofornia - woda czysta

w/g Sprawozdanie z badan nr 516/202/2018
Jako$é wody w zakresie zbadanych wskaznikéw fizyko-chemicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym

W zakresie zbadanych wskaznikéw mikrobiologicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym

Ocene jakos$ci wody wydano w oparciu o zatacznik nr 1 do rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (tj.Dz.U. z2017r, poz.2294)
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HK.4022.2.136.KW.2018 Nidzica dn.04.06.2018t.

OCENA JAKOSCI WODY

Probka wody czystej pobranej w dniu
07.05. 2018 r.

Iwany — wodociag sieciowy, hydrofornia - woda czysta

w/g Sprawozdanie z badan nr 512/202/2018

Jakos$¢ wody w zakresie zbadanych wskaznikow fizyko-chemicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym

W zakresie zbadanych wskaznikow mikrobiologicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym

Oceng jakosci wody wydano w oparciu o zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (tj.Dz.U. z2017r, poz.2294)
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HK.40233° 38 KW.2018 Nidzloa dobA-06. 2018

OCENA JAKOSCI WODY

Probka wody czystej pobranej w dniu
07.05. 2018 r.

Napierki — wodociag sieciowy, hydrofornia - woda czysta

w/g Sprawozdanie z badan nr 514/202/2018

Jakos$¢ wody w zakresie zbadanych wskaznikéw fizyko-chemicznych
odpowiada wymaganiom sanitarnym

W zakresie zbadanych wskaznikow mikrobiologicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym

Oceng jakosci wody wydano w oparciu o zalgcznik nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (t).Dz.U. z 2017r, poz.2294)
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